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ATTENTION : Pour éviter toute détérioration de la carte électronique CU (unité centrale),
veiller au raccordement correct du câble provenant du tableau de commande
OEtrocom 1 :

Raccordement incorrect :

En cas de raccordement du tableau de commande OEtroCom 1 sur le connecteur X9 de
la carte CU et en cas de mise sous tension, l’erreur B31 (ERREUR TAS) apparaît : la carte
CU a été endommagée et doit être remplacée !

IMPORTANT : 
Raccorder le câble du
tableau de commande sur
le connecteur X20 de la
carte CU :

OEtroCom1Raccordement correct :


